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Введение 
 

 

Стандарт устанавливает общие требования к строительному контролю, 

выполняемому организациями – участниками процессов строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) объектов капитального 

строительства и направлен на обеспечение безопасности зданий и сооружений. 
 

Требования настоящего стандарта разработаны на основании основных 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации, приказов исполнительных органов 

власти, осуществляющих государственный строительный надзор. 
 

В стандарте установлены общие требования к организации и 

проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и сносе объектов капитального строительства, в том 

числе требования 
 

к подготовке организационно-распорядительной, организационно-

технической и исполнительной документации, минимальные требования к 

специалистам, осуществляющим строительный контроль. 
 

Внедрение стандарта позволит повысить ответственность участников 

строительства при проведении строительного контроля при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и сносе объектов капитального 

строительства. 
 

В соответствии с требованиями п. 4.9 ГОСТ Р 1.4-2004 изменения в 

стандарт вносятся организацией – разработчиком самостоятельно с учетом 

положений статей 11 и 12 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Первые изменения в настоящий стандарт могут 

быть внесены СОЮЗОМ «ЭНЕРГОСТРОЙ» через год после ввода в действие 

стандарта. Внесение последующих изменений допускается раз в три года. 
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1 Область применения 
 

Требования настоящего стандарта распространяются на осуществление 

строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте и сносе объектов капитального строительства, в том числе особо 

опасных, технически сложных и уникальных. 
 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и 

проведению строительного контроля членами СРО - СОЮЗА 

«ЭНЕРГОСТРОЙ». 

 

 

2 Нормативные ссылки 
 

ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

 

ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Методы ультразвуковые»; 
 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
 

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения»; 
 

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
 

СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы» 
 

СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»; 
 

СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений»; 
 

 

3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применяются термины и их определения, 

установленные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 

 

3.1 акт освидетельствования: Документальное подтверждение 

контрольной процедуры, оформляемое по установленному образцу, 

свидетельствующее о качестве и объеме работ, контроль за выполнением 
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которых не может быть проведен после выполнения других работ (например: 

акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки 

осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ и т.п.). 
 

3.2 материально-технические ресурсы: Используемые при 

строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы. 
 

3.3 метрологическое обеспечение: Комплекс мероприятий, проводимых 
 

с целью выполнения метрологических функций, соблюдения правил и 

требований, направленных на повышение качества, надежности и точности 

измерений. 
 

3.4 служба строительного контроля: Созданное в организации 

специальное подразделение, осуществляющее организацию и выполнение 

строительного контроль. 
 

3.5 технологическая карта: Текстовой и графический документ, 

который определяет технологический процесс выполнения отдельного 

вида строительно-монтажных работ, включая специальные. 

 

3.6 шефнадзор: Специальный технический надзор, осуществляемый 

ответственными представителями заводов-изготовителей оборудования, 
 

уполномоченных проводить контроль при выполнении монтажных 

(ремонтных) и наладочных работ при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте ОКС. 

 

 

4 Обозначения и сокращения 
 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и 

обозначения: 
 

ГАСН – государственный архитектурный строительный надзор; 
 

ГСН – государственный строительный надзор; 
 

ЛОС – лицо, осуществляющее строительство и выполняющее, как правило, 
 

функции генерального подрядчика; 
 

МУ – методические указания; 
 

МТР – материально-технические ресурсы; 
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НТД – нормативно-техническая документация; 
 

ОКС - объект капитального строительства; 
 

ПНР – пусконаладочные работы; 
 

ПОС – проект организации строительства; 
 

ППР – проект производства работ; 
 

РД – руководящие документы; 
 

РТН – Ростехнадзор; 
 

СМР – строительно-монтажные работы; 
 

СК – строительный контроль; 
 

СП – свод правил; 
 

ССК – служба строительного контроля; 
 

ТЗ – техническое задание; 
 

ТК - технологическая карта; 
 

ТУ – технические условия; 
 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс; 
 
 

5 Общие положения 
 

5.1 Строительный контроль должен проводиться в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объекта 

капитального строительства (ОКС) в целях проверки соответствия 

выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и 

мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности объекта 

капитального строительства приборами учета используемых энергетических 

ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градостроительного плана 

земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка 

и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 

законодательством Российской Федерации. 
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5.2 Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим 

строительство (ЛОС). В случае осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта на основании договора строительного подряда 

строительный контроль проводится также застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором либо привлекаемыми ими на основании договора 

индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом. 
 

5.3 Строительный контроль проводится в форме контрольных 

мероприятий, в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2013 № 468 «О порядке проведения 

 

строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства». 
 

5.4 Задачи строительного контроля: 
 

- проверка соответствия качества выполненных работ требованиям 

проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов, 

требованиям в области охраны окружающей среды и условиям договора 

строительного подряда; 
 

- проведение входного контроля МТР на соответствие требованиям 

проектной, рабочей и сопроводительной документации; 
 

- освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка 

возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта 

капитального строительства, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения; 
 

- контроль наличия и правильность оформления исполнительной 

документации; 
 

- проверка устранения, выявленных нарушений и несоответствий 

контролирующими органами; 
 

- проверка соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 

договора и календарному плану строительства. 
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5.5 Строительный контроль проводится с момента получения ЛОС 

проектной и рабочей документации. Передача проектной и рабочей 

документации оформляется актом, который является документом, 

определяющим начало осуществления строительного контроля. 
 

5.6 В качестве уполномоченных представителей технического заказчика 

по вопросам строительного контроля назначаются специалисты, отвечающие 

квалификационным требованиям для соответствующих должностных лиц и 

категорий работников. 
 

5.7 При строительстве опасных производственных объектов, а также 

особо опасных технически сложных и уникальных объектов осуществляется 

авторский надзор проектировщика. В остальных случаях он осуществляется 

по решению застройщика (технического заказчика). 
 

Порядок проведения авторского надзора установлен п.п. 4.4 ÷ 4.7  СП 
 

246.1325800.2016. Основные задачи и функции специалистов, 

осуществляющих авторский надзор сформулированы в разделе 5 СП 

246.1325800.2016. 
 

5.8 Шефнадзор (шефмонтаж) является одним из видов услуг по контролю 

за выполнением монтажных и наладочных работ на оборудовании с 

установленной заводом-изготовителем технологией выполнения работ. 
 

Привлечение специалистов, осуществляющих шефнадзор относится к 

компетенции технического заказчика по согласованию с руководством завода-

изготовителя. 
 

П р и м е ч а н и е. В случае нарушения технологических процессов транспортировки, 

монтажа и наладки оборудования заводы-изготовители имеют право снять гарантийные 

обязательства на свою продукцию. 

 
 

 

6. Общие требования к организации строительного контроля 
 

6.1  В организациях, осуществляющих строительный  контроль, должно 
 

быть разработано Положение о службе строительного контроля (ССК) 
 

определяющее: 
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- ответственность и полномочия лиц, включенных в состав ССК и 

требования к их квалификации; 
 

- правила    взаимодействия    с    органами    исполнительной    власти, 
 

осуществляющими государственный строительный надзор (ГАСН, РТН); 
 

- правила взаимодействия с застройщиком, техническим заказчиком, 

ЛОС, субподрядными организациями; 
 

- перечень стандартов и сводов правил, обязательных к применению при 
 

производстве строительных, монтажных и наладочных работ, устанавливающих 

технологию их выполнения, введенный в действие постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года 
 

N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

применительно к производственной деятельности организации; 

 

- требования к процедурам и формам заключения договоров технического 

заказчика с ЛОС и договоров ЛОС с субподрядчиками с обязательными 

приложениями в виде ТЗ и сетевых графиков (календарных планов); 
 

- требования к проведению мероприятий в ходе проверок; 
 

- требования к квалификации специалистов организации в области 

строительного контроля; 
 

- требования к анализу функционирования строительного контроля. 
 

Перечни правовых актов, определенных приказом Ростехнадзора от 17 

октября 2016 г. № 421 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках осуществления видов государственного 

контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», обязательных к 

применению, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
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по контролю в рамках отдельного вида государственного строительного 

надзора; 
 

6.2 Состав ССК – члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» определяется 

задачами организации по строительному контролю при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте и сносе ОКС на основании текущей и 

планируемой производственной деятельности. 
 

6.3 Основной задачей ССК является оперативное планирование, 

организация и координация действий по проведению строительного контроля 

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса ОКС. 
 

Сопутствующими задачами деятельности ССК являются: 
 

- подготовка, согласование и утверждение распорядительных документов 

(приказов и распоряжений); 
 

- разработка внутренних документов по организации и проведению 

строительного контроля и доведение их требований до персонала 

организации, выполняющего работы по договорам подряда; 
 

- участие в подготовке договоров подряда в целях установления 

ответственности за качество выполняемых работ (услуг); 
 

- контроль и анализ эффективности деятельности персонала организации, 
 

осуществляющего строительный контроль; 
 

- принятие решений по вопросам производственной деятельности в 

области строительного контроля для каждого ОКС. 
 

6.4 Руководитель и состав ССК назначаются приказом генерального 

директора (директора). 
 

6.5 Состав инженерно-технического персонала ЛОС и технического 

заказчика, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

ОКС должен быть представлен в общем журнале работ на основании 
 

требований приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. № 7 «Об 

утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 



12 
 
 
 

 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» 

(вместе с "РД-11-05-2007..."). 
 

П р и м е ч а н и е. Для организаций, осуществляющих работы по договорам субподряда 

достаточно на строительной площадке иметь полномочного представителя, выполняющего 

должностные обязанности, соответствующие функциям специалиста по организации и 

выполнению работ по строительному контролю в рамках договорных обязательств. 

6.6 Количество специалистов по организации строительства, включенных 
 

в НРС, на основании требований п. 2, ч. 6, ст. 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации должно быть не менее двух. 
 

Минимальные требования к членам СРО, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии в отношении кадрового состава в зависимости 

от стоимости договора подряда, установлены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемых организаций, 

выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за 

исключением объектов использования атомной энергии». 
 

Количество специалистов, включенных в НРС должно быть увеличено в 

случае, если член СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» осуществляет свою деятельность 

одновременно на нескольких ОКС, а фактическое количество специалистов, 

включенных НРС, не позволяет им, на всех объектах, на которых ведется 

строительство в полном объеме выполнять функции, определенные ст. 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

6.7 В состав ССК в обязательном порядке должны входить специалисты, 

уполномоченные на проведение определенных видов контроля, наделенные 

полномочиями ведения общего и специальных журналов работ, подлежащих 

передаче в органы исполнительной власти, осуществляющие ГСН, для 

регистрации согласно приложению А. 
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6.8 Членом СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» должен быть определен порядок 

организации и проведения строительного контроля, при котором 

обязанностью ЛОС (подрядчика) является осуществление производственного 

строительного контроля, включая мероприятия по осуществлению 

строительного контроля, за выполнением работ субподрядными 

организациями. В этом случае ЛОС выполняет функцию генподрядчика. 
 

6.9 После заключения договора строительного подряда, для организации 

строительства из числа работников ЛОС, назначаются специалисты по 

организации строительства, ответственные за осуществление строительного 

контроля. 
 

6.9.1 К должностным обязанностям специалиста по организации 

строительства относится: 
 

- проведение входного контроля проектной документации, поставляемых 

материалов, строительных конструкций, оборудования, технических средств 

связи, контроля и управления; 
 

- оперативного планирования и координации действий участников 

строительства согласно ПОС, ППР, ТК, МУ, заводских инструкций монтажу 

строительных конструкций и технологического оборудования; 
 

- контроль последовательности и состава технологических операций при 

выполнении всего комплекса работ и услуг; 
 

- проведение производственного контроля, в том числе операционного, в 

части освидетельствования скрытых работ с обязательным подписанием форм 

исполнительной документации в качестве представителя ЛОС, в том числе 

актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования 

ответственных конструкций, актов освидетельствования участков сетей 

инженерно-технического обеспечения; 
 

- проведение производственного контроля, в том числе операционного, в 

части подтверждения объемов работ, выполненных фактически в соответствии 

с рабочей документацией и требованиями технических регламентов. При этом 

в разделе 3 общего журнала работ (по форме, 
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установленной приложением Е СП 246.1325800.2016) делается запись: 
 

«выполнение работ подтверждаю», ставится дата и подпись); 
 

- координации взаимодействия с техническим заказчиком по приемке 

законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, 
 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

элементов, конструкций и частей объектов капитального строительства, сетей 

инженерно-технического обеспечения, их участков с правом подписи 

соответствующих документов; 
 

- своевременное  устранение  нарушений,  указанных  в  предписаниях 
 

(уведомлениях) подразделений генподрядчика и надзирающих и 

контролирующих организаций (РТН, ГАСН, СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» и 

другие), а также выполнение действий, направленных на устранение 

нарушений, включая разработку и согласование с контролирующими 

организациями мероприятий и планов по устранению выявленных ими 

нарушений, согласование продления сроков устранения нарушений, 

предоставление отчетных документов об устранении нарушений, проведение 

совещаний с субподрядчиком; 

 

- проверка своевременного оформления исполнителем работ 

исполнительной документации с последующей передачей ее по реестру 

заказчику в составе приемо-сдаточной документации; 

 

- проведение приемочного контроля законченного строительством 

объекта с подписанием следующих документов: 
 

а) акта приемки ОКС; 
 

б) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов; 
 

в) документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной 

документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 



15 
 
 
 

 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 

учета используемых энергетических ресурсов; 

 

г) документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения (при их наличии). 
 

П р и м е ч а н и е. Технический заказчик и генподрядчик имеют право приостановить 

работы в случае выявленных нарушений, препятствующих дальнейшему производству 

работ, включая отклонения от ПОС и ППР, а также неисполнения ранее выданных 

предписаний и актов органами исполнительной власти, осуществляющих ГСН. 
 

Иные обязанности и функции по осуществлению строительного контроля 

для специалиста по организации строительства могут быть указаны во 

внутренних документах организации. 
 

6.9.2 Для организации строительного контроля ЛОС вправе привлекать 

лиц из числа собственного персонала, ответственных за выполнение 

технологических операций, оказывающих влияние на безопасность объекта 

(прорабов или начальников участков). 
 

6.9.3 Результаты проведенного строительного контроля ЛОС должны 

оформляться следующими документами с изложенными в нем результатов 

контрольных операций и мероприятий, в том числе: 

 

- запись в общем журнале работ, в соответствии с требованиями приказа 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26.12.2006 № 1128; 
 

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, скрытых 

работ, ответственных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения 
 

с приложением исполнительных схем (чертежей) при необходимости, включая 

контрольные геодезические съемки, технические заключения лабораторий 

(разрушающего/не разрушающего контроля) в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 55724-2013, материалы обследований и другие документы, которыми 

оформляются результаты проверок, проводимых лицами, осуществляющими 

строительный контроль на объекте строительства в соответствии с 
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требованиями ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 
 

- акты сдачи элементов строительного объекта, извещения об устранении 

нарушений, выявленных контролирующими организациями в соответствии с 

требованиями приложения 9 приказа Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Требования к 

составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, 
 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006). 

 
 

6.10 В соответствии с п. 3.7, ч. 1, ст. 748 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в рамках выполнения работ по договору строительного подряда 

технический заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и 

качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), 

качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью 
 

использования подрядчиком материалов, изделий, оборудования, 

осуществляемый в форме строительного контроля, не вмешиваясь при этом в 

оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. 
 

Обязанностьютехническогозаказчикаявляетсяосуществление 
 

инспекционного строительного контроля с учетом проведения 

соответствующих контрольных мероприятий в отношении работы ЛОС. 
 

П р и м е ч а н и я. 1. Контрольные мероприятия, осуществляемые в рамках 

строительного контроля техническим заказчиком в отношении подрядчика, не могут 

осуществляться самим подрядчиком. 
 

2. Работникам, осуществляющим строительный контроль, не разрешается работать по 

совместительству в подрядных строительных организациях, ведущих работы для 

подконтрольного ОКС, и выполнять для них отдельные поручения. 
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6.10.1 Представители (представитель) организации, уполномоченные 

осуществлять строительный контроль технического заказчика назначаются 

приказом руководителя организации. 
 

6.10.2 В качестве уполномоченных представителей технического заказчика 

по вопросам строительного контроля назначаются должностные лица 

 

в зависимости от объема, номенклатуры, сложности контролируемых работ, 

масштаба объекта строительства, а также особенностей организации. При этом 

минимальное количество специалистов, осуществляющих строительный 

контроль должно соответствовать требованиям постановления Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения 

строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства». 
 

6.10.3 Представители (представитель) организации, уполномоченные 

осуществлять строительный контроль технического заказчика, должен: 
 

- осуществлять контроль выноса границ отвода земельного участка под 

строительство, участвовать в проверке и приемке детальной разбивки осей 

зданий, инженерных сетей и коммуникаций; 
 

- отслеживать поступление и контролировать качество проектной и 

рабочей документации; 
 

- осуществлять контроль наличия у ЛОС, сопроводительных документов 

на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных 

результатов лабораторного контроля; 
 

- осуществлять контроль за соблюдением ЛОС, правил складирования и 

хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; 
 

- постоянно проверять ход и качество строительно-монтажных работ, 

выявляя при этом различного рода нарушения, связанные с отступлением от 

проектной и рабочей документации, с отклонениями от технических 

регламентов и ТК; 
 

- осуществлять контроль за устранением недостатков, выявленных в 

процессе строительства на основании выявленных нарушений; 



18 
 
 
 

 

- осуществлять контроль исполнения ЛОС, предписаний органов 

государственного надзора и местного самоуправления; 
 

- извещать органы ГСН обо всех случаях аварийного состояния на 

объекте строительства; 
 

- осуществлять контроль за выполнением ЛОС требования о 

недопустимости выполнения последующих работ без устранения выявленных 

недостатков; 
 

П р и м е ч а н и е. Акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после 

устранения выявленных недостатков. 
 

- требовать от ЛОС, своевременного и правильного ведения и 

оформления исполнительной документации в соответствии с требованиями 

приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006); 
 

- осуществлять контроль за ведением общего и специальных журналов 

работ в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года 

N 7 Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) 
 

специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 

(РД-11-05-2007); 
 

- осуществлять приемку выполненных работ по этапам и в целом по ОКС, 

определенными ППР и сетевым графиком с подписанием, предъявляемых 

ЛОС актов выполненных работ; 
 

- рассматривать текущие вопросы по организации строительного контроля 
 

и подготавливать документацию к сдаче объекта в эксплуатацию. 
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6.10.4 В соответствии с требованиями ст. 715 Гражданского кодекса 

Российской Федерации технический заказчик вправе в любое время проверять 

ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь при этом в 

оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Если во время 

выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок 

для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный 

срок этого требования отказаться от выполнения договора подряда, либо 

поручить исполнение работ другому лицу за счёт подрядчика, а также 

потребовать возмещение убытков. 
 

6.11 Порядок взаимодействия ЛОС с техническим заказчиком 

определяется условиями договора строительного подряда. Взаимодействие 

ЛОС и технического заказчика по вопросам строительного контроля 

начинаются в процессе разработки, согласования и утверждения ППР и ТК и 

заканчиваются сдачей ОКС в эксплуатацию (для объектов ТЭК – в 

промышленную эксплуатацию). 
 

6.11.1 В схеме взаимодействия участников процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и сноса ОКС роли и функции 

технического заказчика и ЛОС четко разделены, но при этом взаимно 

дополняют друг друга и сводятся к единому целому. 
 

В целях принятия единых согласованных решений и сокращения 

возможных противоречий, представители технического заказчика и ЛОС 

проводят промежуточную приемку выполненных работ. В ходе совместных 

промежуточных приемок участники производственного процесса принимают 

решение относительно качества предъявляемых работ и возможности их 

приемки. 
 

В ходе подготовки к сдаче ОКС оба участника особое внимание уделяется 

выявлению замечаний, влияющих на эксплуатационные и потребительские 

характеристики ОКС. В случае выявления в ходе приемки законченного 
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строительством объекта замечаний/недоделок/несоответствий принимается 

совместное решения по устранению выявленных замечаний. 
 

6.11.2 В соответствии со ст. 749 Гражданского кодекса Российской 

Федерации технический заказчик в целях осуществления контроля за 

строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с 

ЛОС может заключить самостоятельно без согласия ЛОС договор об оказании 

техническому заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером 

(инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда 

определяются функции такого инженера (инженерной организации), 

связанные с последствиями его действий для подрядчика. 
 

6.12 Оформляемые в процессе проведения строительного контроля 

документы, предусмотренные п. 4, ч. 5, ст. 55. 5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подписываются специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр 

специалистов. 
 

6.13 Выявленные в результате строительного контроля замечания и 

нарушения фиксируются следующим образом: 

 

- замечания представителей строительного контроля технического 

заказчика и ЛОС документируются в общем журнале работ; 
 

- замечания представителей авторского надзора документируются в 

журнале авторского надзора; 
 

- замечания шефперсонала заводов-изготовителей оборудования 

фиксируются в журнале шефнадзора. 
 

Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей 

документируются с их участием в общем журнале работ. В отдельных случаях 

 

и по настоянию специалиста, выявившего нарушение в работе ЛОС или 

субподрядной организации, составляется акт об его устранении. 
 

6.14 Если в ходе выполнения работ возникла аварийная ситуация, ЛОС 

обязано: 



21 
 
 
 

 

- оперативно уведомить застройщика и технического заказчика о 

возникновении аварийной ситуации, причинах, вызвавших ее и сведения 

жертвах и пострадавших; 
 

- согласовать с техническим заказчиком и принять оперативные меры по 

ликвидации аварии и устранению причин, ее вызвавших; 
 

- известить органы исполнительной власти, осуществляющие ГСН 

всевозможными средствами связи о возникновении аварийной ситуации по 

форме, установленной приложением 5 к «Порядку проведения проверок при 

осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений 
 

о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации 
 

(РД-11-04-2006)», утвержденному приказом Федеральной службы по 

экологическому, техническому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 

1129; 
 

- направить в СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ» оригинал или копию извещения 

об аварийной ситуации, указав дополнительно сведения о причинах 

возникновения аварии, принятых мерах по ликвидации аварии, жертвах и 

пострадавших. 

 

 

7. Порядок осуществления строительного контроля. Виды 

строительного контроля. 
 

7.1. Требования по осуществлению входного контроля проектной и 

рабочей документации. 
 

7.1.1 Входной контроль проектной и рабочей документации производится 
 

в соответствии с требованиями СП 48.13330. При проверке комплектности 

рабочей документации следует руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2009. 
 

Проектная и рабочая документация должна быть допущена к 

производству работ техническим заказчиком с простановкой штампа «К 

производству работ» на каждом листе. 
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Передача и приемка проектной и рабочей документации должна 

подтверждаться актом приема-передачи проектной и рабочей документации 

и предусматриваться условиями договора подряда. 
 

7.1.2 Согласно требованиям ГОСТ Р 21.1101-2009 в состав рабочей 

документации должны быть включены рабочие чертежи, предназначенные для 

производства строительных и монтажных работ и прилагаемые документы, 

разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта. 
 

Состав разделов проектной документации и их содержание определены 

Положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87. 
 

Разделом 6 «Проект организации строительства» (ПОС) 
 

предусматривается в части строительного контроля: 
 

- определение перечня строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 

приемки перед производством последующих работ и устройством 

последующих конструкций; 
 

- определение технологической последовательности работ при возведении 

объектов капитального строительства или их отдельных элементов; 
 

- формулирование предложений по обеспечению контроля выполнения 

строительных и монтажных работ, а также поставляемых на строительную 

площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 
 

- формулирование предложений по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля; 
 

- определение перечня мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные 

работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность 

таких зданий и сооружений. 
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7.1.3 При входном контроле проектной и рабочей документации 

выполняется анализ ее полноты и качества. 
 

По результатам анализа подготавливается техническое заключение о 

приемке рабочей документации с замечаниями или без замечаний. При этом 

замечания формулируются в произвольной форме в виде приложения к 

техническому заключению. 
 

П р и м е ч а н и я. 1. Дополнительный анализ рабочей документации может 

проводиться на любом этапе выполнения работ на опасных промышленных, особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
 

2. Замечания по рабочей документации, возникшие в ходе выполнения работ, должны 

оформляться исполнителем в виде технического решения и согласовываться с техническим 

заказчиком. Оперативное решение по реализации согласованного технического решения 

осуществляется группой авторского надзора по запросу технического заказчика. 
 

7.2 Требования по осуществлению входного контроля применяемых 

материалов, изделий, строительных конструкций и оборудования. 
 

7.2.1 Проверка поставляемых на строительную площадку МТР 

выполняется по следующим направлениям: 

 

- соответствие номенклатуры и объемов материалов, изделий, конструкций 
 

и оборудования, определенных ПОС на основании ведомости потребности 

строительных материалов, оборудования и ресурсов с распределением по 

календарным периодам строительства; 
 

- соответствие сопроводительных документов требованиям рабочей 

документации, включая сертификаты, ТУ, и т.п. на поставляемые материалы, 
 

изделия, конструкций и оборудование в том числе в целях недопущения 

поставки контрафактной продукции; 
 

- визуальный контроль материалов, изделий конструкций и оборудования 
 

с целью  выявления  очевидных  повреждений  (разрушение  тары,  вмятины, 
 

царапины, сколы, царапины, нарушение лакокрасочных покрытий и т.п.); 
 

- инструментальный  контроль  с  применением  специальных  приборов, 
 

инструментов, аппаратуры для выявления скрытых дефектов. 
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П р и м е ч а н и е. Входной инструментальный контроль производится выборочно по 

согласованию с техническим заказчиком. Объем входного инструментального контроля 

должен быть определен договорными обязательствами. 
 

7.2.2 Все результаты входного контроля МТР должны быть 

документированы в журналах входного контроля согласно п. 7.1.3 СП 48.13330. 
 

В случае выявления несоответствия поставленных МТР требованиям 

рабочей и сопроводительной документации результаты входного контроля 

должны быть своевременно оформлены актами в порядке, установленном 

договором поставки. 
 

7.2.3 Перечень методов строительного контроля используемых материалов, 

оборудования, выполняемых работ и предложения по организации, при 

необходимости, лабораторного контроля, определяются ПОС и (или) ППР. 
 

7.3 Требования к приемке, вынесенной в натуру геодезической 

разбивочной основы и осуществлению геодезического контроля. 
 

7.3.1 Приемка геодезической разбивочной основы осуществляется 
 

в соответствии  с  требованиями  пункта  5.15  СП  126.13330.2012. 
 

7.3.2. В ходе строительства, закрепленные в натуре знаки 
 

геодезической разбивочной основы, должны находится под наблюдением, 

проверяться инструментально и оформляться актом в соответствии с п. 4.10 и 

приложением Д СП 126.13330.2012. 
 

7.4. Требования к осуществлению операционного контроля 

 

7.4.1 Операционный контроль должен осуществляться на строительной 

площадке в ходе выполнения производственных операций и технологических 

процессов или после их завершения. 
 

7.4.2 При операционном контроле, согласно правилам, установленным 

СП 48.13330 должны проверяться: 

 

- соответствие последовательности и состава выполняемых 

технологических операций требованиям проектной и рабочей документации 
 

и ТК, распространяющейся на данные технологические операции; 
 

- соблюдение  технологических  режимов,  установленных  ТК  и  (или) 
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заводскими инструкциями; 
 

- показатели качества выполненных операций и технологических 

процессов и их соответствие требованиям рабочей и технологической 

документации. 
 

По завершении работ также необходимо проверять: 
 

- своевременность   и   правильность   оформления   исполнительной 
 

документации (протоколов и формуляров на смонтированное оборудование и 

технические средства контроля и управления); 
 

- результаты предпринятых действий по устранению недостатков и 

несоответствий, отмеченных в общем и специальных журналах работ. 
 

7.4.3 Операционный контроль следует проводить на основе ТК и схем 

операционного контроля качества, предусмотренных ППР. 
 

7.4.4 Операционный контроль при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте ОКС должен производиться с привлечением 

специальных лабораторий при необходимости, согласно 7.4.7. 
 

7.4.5 Результаты операционного контроля документируются в разделе 5 

общего журнала работ. 
 

7.4.6  Состав,  порядок  ведения  исполнительной  документации,  формы 
 

и порядок ведения общего и специальных журналов работ определены 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Требования к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006) и приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие 

Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства» (вместе с "РД-11-05-2007..."). 
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7.4.7 Требования к осуществлению лабораторного контроля 
 

7.4.7.1 При лабораторном контроле необходимо провести проверку и 

оценку: 
 

- качества исходных ресурсов (воды, топлива, воздуха) и их соответствие 

санитарными нормами и правилам, путем выполнения химических анализов; 
 

- качества поставляемых материалов, конструкций и оборудования 

(например, неразрушающий контроль бетонных конструкций, контроль 

металла, сварных соединений); 
 

- качества производимого и отпускаемого продукта (горячей воды, пара 

производственных параметров и электрической энергии); 
 

- состояния экологической обстановки, как совокупности факторов 

окружающей среды, влияющих на безопасность жизнедеятельности человека 

и рациональное использование природных ресурсов в интересах жизни и 

здоровья настоящего и будущего поколений людей и в соответствии с 

требованиями ст. 22 Федерального закона от 10.01. 2002 г. № 7- ФЗ «Об 

охране окружающей среды». 
 

П р и м е ч а н и я. 1. Контроль качества металла и сварных соединений проводится 

визуально и с помощью специальных измерений по МУ, изложенным в разделе 9 СП 
 

86.13330. 
 

7.4.7.2 Лабораторный контроль проводится работниками испытательных 
 

лабораторий  (строительной,  электротехнической,  химической,  металлов  и 
 

сварки, почвогрунтов, и т.д.). 
 

П р и м е ч а н и е. Лаборатории, осуществляющие лабораторный контроль, должны 

иметь соответствующие разрешительные документы, лицензии, допуски, а также иметь в 

своем штате квалифицированный персонал, аттестованный по видам контроля. 
 

7.4.7.3 Результаты лабораторного контроля оформляются протоколами 

испытаний. 
 

При выявлении несоответствий, установленных в результате испытаний, 

ЛОС составляет акт о несоответствующей продукции с приложением 

протокола лабораторных испытаний. 
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7.4.8 Все мероприятия строительного контроля, требующие производство 

измерений, должны выполняться в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 26.06.2008 г., № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений», с применением средств измерений, утвержденного типа, 

прошедших поверку по аттестованным методикам (методам) измерений. 
 

Контрольные испытания и измерения должны выполняться 

квалифицированным персоналом. 
 

При отсутствии собственной метрологической службы ЛОС имеет право 

привлечь на условиях субподряда специализированную организацию, для 

проведения комплекса работ по метрологическому обеспечению 

производства. 
 

7.4.9 Требования к экологическому контролю. 
 

7.4.9.1 Обязанности участников строительства по охране окружающей 

среды при проведении строительных работ должны осуществляться в 

соответствии с требованиями ст. 751 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 
 

7.4.9.2 Юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами, должны организовать и осуществить 

производственный контроль за соблюдением требований законодательства РФ 

 

в области обращения с отходами» на основании требований ст. 26 

Федерального закона от 04.05.2011 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 
 

ЛОС  должно  включить  в  ППР  раздел,  устанавливающий  правила  по 
 

осуществлению производственного экологического контроля с 

классификацией всех видов отходов I-V классов. 
 

ЛОС должно обеспечить выезд чистых транспортных средств с 

территории строительной площадки с установкой пневмомеханической 

очистки автомашин при сезонной эксплуатации пунктов мойки колес. 
 

7.4.9.3 Юридические лица, осуществляющие деятельность в области 

обращения с отходами должны иметь разрешительную документацию в 
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области охраны окружающей среды и экологической безопасности, которая 

оформляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами и включает: 
 

- лицензии на отдельные виды деятельности, осуществляемые 

предприятием; 
 

- договоры и решения на водопользование; 
 

- разрешения на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, лимиты 

размещения отходов; 
 

- сертификаты соответствия на топливо, сырьё, оборудование и т. п. или 

другие аналогичные документы. 
 

7.5 Требования к осуществлению приемочного контроля 
 

7.5.1 Приемочный контроль осуществляется для оценки соответствия 

объемов и качества выполненных СМР и ПНР требованиям проектной и 

рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил 

на этапах выполнения СМР и ПНР и после завершения всего комплекса работ 

со сдачей ОКС в эксплуатацию. 
 

7.5.2 Любой этап завершения СМР и ПНР должен засчитываться 

застройщиком (техническим заказчиком) для подтверждения объемов и 

качества выполненных работ на текущий момент времени, как 

промежуточный результат выполнения всего комплекса работ и услуг, 

определенного ТЗ и сетевым графиком по обязательствам договора подряда. 
 

П р и м е ч а н и я. 1. Основные требования к поэтапной приемке сформулированы в 7.4 
 

и должны рассматриваться как требования к осуществлению операционного контроля. 
 

2. Поэтапная приемка выполненных работ является основанием для поэтапной оплаты 

выполненных работ, устанавливаемая договорными обязательствами сторон и связана с 

формами отчетности КС-2 и КС-3. Подписание этих документов не свидетельствует о 

переходе права собственности и рисков по объекту, если договором подряда это прямо не 

предусмотрено. 
 

7.5.3 Освидетельствование выполненных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения должно проводиться своевременно в 
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соответствии с технологией строительства и обеспечивать при этом 

возможность перехода к последующему процессу, только после окончания 

предыдущего (выполненного в полном объеме). 
 

При освидетельствовании и приемке скрытых работ, а также при 

промежуточной приемке работ и конструкций ЛОС предъявляет представителю 

строительного контроля технического заказчика следующую производственно-

техническую документацию: общий и специальные журналы работ, протоколы 

 

и акты осуществления лабораторного контроля, паспорта и сертификаты на 

материалы и изделия. 
 

7.5.4 Приемочный контроль осуществляется приемочными комиссиями. 
 

Состав приемочной комиссии должен определяться приказом 

застройщика (технического заказчика), в котором должны быть определены 

основные лица, уполномоченные осуществлять сдачу (ЛОС) и приемку 

(застройщик или технический заказчик). 
 

7.5.5 Приемочный контроль законченного строительством объекта 

должен осуществляться в присутствии представителями органов 

исполнительной власти, осуществляющих ГСН, с участием ответственных 

представителей авторского надзора и шефнадзора, если их участие 

необходимо и предусмотрено договорными отношениями. 
 

7.5.6 Правила и порядок приемки в эксплуатацию законченных 

строительством и реконструированных объектов капитального строительства 

производственного и непроизводственного назначения устанавливает СП 

68.13330. 
 

7.6. Требования к проведению инспекционного контроля 
 

7.6.1 Цель инспекционного контроля состоит в оценке эффективности 

(результативности) строительного контроля, выборочной проверке 

соблюдения технологии производства работ, а также качества выполненных 

работ, которые осуществляются поэтапно в процессе осуществления 

входного, операционного и приемочного контроля. 
 

7.6.2 Инспекционный контроль за деятельностью ЛОС осуществляется 
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техническим заказчиком. 
 

7.6.3 Инспекционный контроль включает: 
 

- контроль  за  своевременным  исполнением  предписаний  органов 
 

государственного надзора, полученных лицом, осуществляющим 

строительство (подрядчиком); 
 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 

договора, ТЗ и календарному плану строительства (сетевому графику). 

 

- проверку полноты и своевременности проведения контрольных 

испытаний и измерений; 
 

- правильность и своевременность заполнения всех видов 

исполнительной документации, включая общий журнал и специальные 

журналы работ; 
 

- своевременность устранения недоделок или исправления дефектов 

(несоответствий), обнаруженных при осуществлении любых видов 

строительного контроля. 
 

7.6.4 Периодичность проведения проверок в рамках инспекционного 

 

контроля устанавливается заказчиком (застройщиком) и (или) ЛОС 

самостоятельно с учетом объемов и характера выполняемых работ на объекте 

капитального строительства, степени новизны применяемых 

 

технологий, квалификации персонала, наличия претензий к выполняемым 

работам как со стороны внутренних контролирующих служб, так и со 

стороны внешних организаций (ГАСН, РТН, СРО). 
 

7.6.5 По результатам инспекционного контроля должны производиться 

записи в общем и специальных журналах работ и составляться акты при 

необходимости. 
 

7.7 Контроль своевременного оформления исполнительной 

документации. 
 

Контроль за оформлением исполнительной документации возлагается на 

ЛОС. 
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Контроль за ведением исполнительной документации возлагается на 

технического заказчика. 

 

 

8 Минимальные требования к специалистам, осуществляющим 

строительный контроль на объекте капитального строительства 
 

8.1 Руководители ССК должны осуществлять функции специалистов по 

организации строительства, установленные ст. 55.5-1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
 

При строительстве ОКС, поднадзорных РТН руководители и 

специалисты, осуществляющие строительный контроль должны быть 

аттестованы по промышленной безопасности в соответствии с требованиями 

приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 января 2007 года N 37 «О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 

1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, 

по вопросам гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики» определены категории работников, обязанных получить 

дополнительное профессиональное образование в области промышленной 

безопасности, включая работников, осуществляющий производственный 

строительный контроль. 
 

8.2 Все инженерно-технические работники ЛОС и технического 

заказчика, занятые строительным контролем должны повышать 

квалификацию 1 раз в 3 года по теме «Строительный контроль» на основании 

Положения о порядке проведения профессиональной аттестации работников, 

осуществляющих контроль за качеством строительства объектов, 

утвержденного приказом Госстроя России от 25 февраля 1999 года № 39. 
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9. Оценка соответствия деятельности члена СОЮЗА 
 

«ЭНЕРГОСТРОЙ» требованиям настоящего стандарта 
 

9.1 Оценка соответствия деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

требованиям настоящего стандарта осуществляется в ходе плановой и 

внеплановой проверки на основании распоряжения генерального директора 

СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ». 
 

9.2 Общий перечень обязательных документов, представляемых членами 

СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» по требованию для проверок, зависит от вида 

проверки, статуса организации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и сносе ОКС представлен в приложении Б. 
 

9.3 Оценка соответствия деятельности члена СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

требованиям настоящего стандарта производится на основании карты 

контроля с учетом вида проверки. 
 

Форма карты контроля соблюдения требований настоящего стандарта 

членом СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» представлена в приложении В. 
 

9.4 Результаты оценки соответствия отражаются в Акте проверки члена 

Союза, который оформляется в двух экземплярах, имеющих равную силу, 

один экземпляр их которых передается члену СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ», 

второй – остается в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ». 
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Приложение А 

(рекомендуемое)  

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЖУРНАЛОВ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРЕДАЧЕ В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
 
 

№ Наименование документа Ссылка на НТД или Форма документа 

п/п    НПД по ссылке 
     

1 Общий журнал работ  РД 11-05-2007 Приложение 1 

    

2 Журнал контроля материалов СП 48.13330 Без утвержден- 

    (п.7.1.3) ной формы 
    

3 Журнал  погружения  (забивки) СП Приложение Б 

 свай   392.1325800.2008 Форма № 4.1 
      

4 Журнал по монтажу СП 70.13330.2012 Приложение А 

 строительных конструкций   
    

5 Журнал сварочных работ СП 70.13330.2012 Приложение Б 
     

6 Журнал антикоррозийной СП 70.13330.2012 Приложение В 

 защиты сварных соединений   
     

7 Журнал замоноличивания СП 70.13330.2012 Приложение Г 

 монтажных стыков и узлов   
     

8 Журнал выполнения СП 70.13330.2012 Приложение Д 

 монтажных соединений   на   

 болтах   с контролируемым   

 натяжением     
    

9 Журнал бетонных работ СП 70.13330.2012 Приложение Ф 
    

10 Журнал авторского надзора СП Приложение Е 

    246.1325800.2016  
     

11 Журналы шефнадзора  Внутренние Устанавливается 

    документы заводом- 

    заводов- изготовителем 

    изготовителей  

    оборудования  
      

 
 

П р и м е ч а н и е. Указанные журналы ведутся только при наличии установленных в ПОС 

и ППР работ. 



34 
 
 
 

 

Приложение Б 
 

(обязательное) 
 

Общий перечень обязательных документов, представляемых членами СОЮЗА «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
 

при проверках по требованию СРО  
 
 

При прохождении плановых и внеплановых проверок 
 

Реестр договоров строительного подряда с указанием стоимости, объекта и ответственных за ССК на этом объекте 
 

Сведения (копии или оригиналы уведомлений) о сотрудниках, включенных в НРС 
 

Документ, устанавливающий требования к ССК в целом и службе контроля качества организации в частности   

Приказы и распоряжения по организации о назначении лиц, уполномоченных за проведение строительного контроля   

Неустраненные предписания, по нарушениям, выявленным органами ГСН  
 
 

При прохождении внеплановых проверок 
 

Технический заказчик ЛОС (генеральный подрядчик) Субподрядная организация 
   

Договор  (копия  договора)  подряда  с Договор  (копия  договора)  подряда  с Договор (копия договора) подряда 

застройщиком с приложениями в виде ТЗ техническим заказчиком с приложениями с ЛОС с приложениями в виде ТЗ и 

и сетевого графика выполнения работ или в виде ТЗ и сетевого графика выполнения сетевого графика   выполнения 

календарного плана выполнения работ работ или календарного плана работ  или календарного  плана 

 выполнения работ  выполнения работ 
    

ПОС  с разделом о порядке проведения ПОС  с  разделом  о  порядке  проведения   

строительного контроля на ОКС строительного контроля на ОКС    
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ППР  с  разделом  о  порядке  проведения ППР  с  разделом  о  порядке  проведения    

строительного контроля на ОКС  строительного контроля на ОКС     
          

Договор подряда   на осуществление        

функций технического заказчика по        

организации и выполнению        

строительного контроля со сторонней        

организацией            
   

Приказы и распоряжения по организации Приказы и распоряжения по организации Приказы и распоряжения по орга- 

о  назначении  лиц,  уполномоченных  за о  назначении  лиц,  уполномоченных  за низации о назначении лиц, упол- 

проведение строительного контроля  проведение строительного контроля  номоченных за проведение 

          строительного контроля 
     

Общий  журнал  работ  по  проверяемому Общий  журнал  работ  по  проверяемому    

ОКС      ОКС       
           

Специальные журналы работ в Специальные журналы работ в    

соответствии с приложением А с учетом соответствии с приложением А с учетом    

требований ПОС и ППР для проверяемого требований ПОС и ППР для проверяемого    

ОКС*      ОКС*       
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Предписания по устранению нарушений, Предписания по устранению нарушений, Предписания по устранению 

выявленных в    адрес технического выявленных в адрес ЛОС органами ГСН нарушений,  выявленных  в  адрес 

заказчика органами ГСН  контрольными контрольными органами СРО субподрядчика  ЛОС и 

органами СРО        контрольными органами СРО  
       

Акты устранения нарушенийпо Акты устранениянарушенийпо Акты  устранения  нарушений по 

предписаниям, установленным органами предписаниям, установленным органами замечаниям ЛОС и по 

ГСН  контрольными  органами  СРО  в ГСН контрольными органами СРО в адрес предписаниям,  выданным 

адрес технического заказчика ЛОС    контрольными органами СРО  
   

Акты  приемки  выполненных  работ  на Акты  приемки  выполненных  работ  на Акты  приемки  выполненных  ра- 

различных этапах,  установленные различных этапах, установленные бот,  определенные  договорными 

требованиями ПОС и ППР*. требованиями ПОС и ППР*. обязательствами субподрядчика. 
            

Приказ (приказы) о назначении         

приемочной комиссии по отдельным ОКС         

или по ОКС в целом.           
           

Акты приемки  законченного Акты приемки законченного     

(законченных) ОКС (пускового (законченных) ОКС (пускового     

комплекса)    комплекса)       
             

 
 

П р и м е ч а н и е* Указанные документы предоставляются в том случае, если по сетевому графику выполнения работ этапы их 

выполнения завершены. 
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Приложение В 
 

(Обязательное) 
 
 

Форма карты контроля 
 

соблюдения требований Стандарта организации 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 

Наименование организации: 
 

ИНН: 
 

Номер в реестре Союза: 
 

Сведения об объекте: 
 

Основание для проведения проверки: 
 

Вид проверки: 
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Карта контроля 
 

за соблюдением требований стандарта 
 
 

№ Элемент контроля Требования стандарта Результат Обоснование выявленного 
 

п/ (предмета проверки) 

   

несоответствия или нарушения, 
 

 норма Соответ- 
 

п    ствие (+/-) необходимые пояснения 
 

      
 

  1. Организация строительного контроля  
 

      
 

1.1 Служба строитель- Наличие распорядитель- Требования пп.   
 

 ного контроля ных документов 6.2 ÷ 6.8   
 

      
 

1.2 Документы, устанав- Наличие Положения о Требования п.   
 

 ливающие правила строительном контроле, 6.1   
 

 организации строи- определяющего правила    
 

 тельного контроля и порядок действий    
 

      
 

1.3 Сведения о специа- Документы, подтвер- Требования п.   
 

 листах, включенных в ждающие включение в 6.12 и ст. 55.5-1   
 

 НРС НРС ГрК РФ   
 

      
 

1.4 Перечень должност- Приказы и распоряже- Требования пп.   
 

 ных лиц, осуществ- ния технического 6.9 ÷ 6.13   
 

 ляющих контроль заказчика и ЛОС    
 

      
 

1.5 Наличие сведений об Документы, устанавли- Требования пп.   
 

 обязанностях ЛОС вающие требования к 6.9, 6.11   
 

  ЛОС    
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1.6 Наличие сведений об Документы, устанавли- Требования пп.   

 обязанностях техни- вающие требования к 6.10, 6.11   

 ческого заказчика техническому заказ-    

   чику    
      

 Наличие сведений о Документы, Требования   

1.7 специалистах, осу- удостоверяющие раздела 8   

 ществляющих СК в квалификацию    

 области промышлен- специалистов    

 ной безопасности     
       

   2. Нормативно-правовая документация 
      

 Договор строитель- Наличие в договоре Требования пп.   

2.1 ного подряда строительного подряда 6.1, 6.11, 7.5.2,   

 (генподряда) обязанностей по веде- 7.6.3 и   

   нию СК на основании приложения Б   

   ТЗ и сетевого графика    
      

2.2 Договоры  субподряда Наличие в договоре Требования пп.   

 и  обязанности  испол- субподряда обязаннос- 6.1, 6.8, и   

 нителей  по осущест- тей по ведению СК на приложения Б   

 влению СК  основании ТЗ    
      

2.3 Порядок взаимодей- Наличие документов, Требования пп.   

 ствия участников определяющих порядок 6.1, 6.11 ÷ 6.14   

 производственного выполнения совместных    

 процесса СК  мероприятий по СК    
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2.4 Этап выполнения Документы, Требования пп.   

 работ на период устанавливающие 6.9.1, 6.10.3,   

 проведения проверки текущее состояние ОКС 7.1,7. 5,7.6 и   

     приложения Б   
       

2.5 Организация процесса Наличие распорядитель- Требования п.   

 сдачи-приемки ных документов о соз- 7.5.4   

 выполненных работ дании приемочных    

    комиссий    
       

 Предписания органов Документы о не Приказы РТН от   

2.6 государственного выполнении 31.01.2013 и от   

 строительного надзора предписаний 30.01 2015 № 38,   

 о  не исполненные  на  от 12.02.2016 №   

 момент проверки  48; КоАП, ст.   

     19.5, п. 1   
       

 Проектная  и рабочая Наличие документов о п. 5.4 СП   

2.7 документация  передаче проектной и 48.13330   

    рабочей документации    
       

2.8 Виды строительного Определение видов Требования пп.   

 контроля  строительного контро- 7.1 ÷ 7.7   

    ля на ОКС. Наличие до-    

    кументов, устанавлива-    

    ющих их проведение    
        

    3. Исполнительная документация 
     

3.1 Общий журнал работ Порядок ведения РД 11-05-2007   

    общего журнала.    
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3.2 Наличие специальных Порядок ведения спе- РД 11-05-2007   

 журналов работ циальных журналов     
       

3.3 Акты и протоколы Наличие документов, Требования п.   

 лабораторных подтверждающих вы- 7.5.3   

 испытаний и полнение лаборатор-    

 исследований ных испытаний     
      

3.4 Наличие актов выпол- Порядок  оформления  и СП 68.13330   

 ненных работ, подле- представления актов    

 жащих обязательному       

 предъявлению       
        

 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., представителя СРО, его подпись) 

 

Руководитель проверяемой организации или уполномоченный представитель по доверенности. 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность руководителя проверяемой организации, его подпись) 

 

 

П р и м е ч а н и е. Объем контрольных мероприятий, установленный картой контроля, может быть скорректирован в зависимости от вида 

проверки, масштаба ОКС, текущего этапа строительства, объема и номенклатуры контрольных мероприятий, другим факторам, 

влияющим на полноту выполнения требований настоящего стандарта. 
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Для записей 




